
 

 

ПОЖАРНО -АВАРИЙНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Генеральный директор  

 (подпись) В.И. Валяс 

 « 10   » января 2024 г 

 

Положение по организации безопасного проведения огневых работ 

П 00188110-FL-031-0051-2024 

Взамен П 00188110-FL-031-0051-2021 Положения по организации безопасного проведения огневых работ 

 

 
Дата введения « 22 » января 2024 г. 



П 00188110-FL-031-0051-2024 Положение по организации безопасного проведения огневых работ  
Актуализированная редакция в электронном виде расположена в модуле «СМК» MD AX (Axapta) 

Страница 2 из 33 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  .................................................................................................................................... 3 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  ................................................................................................................................. 3 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ........................................................................................................................... 3 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ......................................................................................................................................... 4 

4.3. Постоянные места проведения огневых работ ................................................................................................ 5 

4.4. Организация и проведение огневых работ на временных местах .............................................................. 6 

5. ОФОРМЛЕНИЕ НАРЯДА -ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ  ............................... 9 

5.2. Подготовительные работы ................................................................................................................................. 13 

5.3. Проведение огневых работ ................................................................................................................................ 16 

5.4. Требования пожарной безопасности по окончании огневых работ ......................................................... 17 

5.5. Особенности проведения огневых работ на опасных территориях .......................................................... 17 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ  .................................................. 18 

7. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ
 ...................................................................................................................................................... 18 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ  ............................................................... 21 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ............................................................................................................................................ 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  (справочное) ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ............................................................ 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  (продолжение) .................................................................................................................... 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  (окончание) .......................................................................................................................... 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б  (обязательное) Образец «Контрольного листа проверки постоянного места 
проведения огневых работ» ............................................................................................ 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В  (обязательное) Форма наряда-допуска на выполнение огневых работ ................... 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В.1  (справочное) Пример оформления наряда-допуска на выполнение огневых 
работ ..................................................................................................................................... 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.2  (справочное) Пример оформления Схемы места проведения огневых работ к 
наряд допуску ..................................................................................................................... 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В.3 (дополнительное) Форма Плана дополнительных мероприятий, направленных на 
минимизацию рисков возникновения пожаров к наряду –допуску ......................... 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.4  (справочное) Пример оформления плана дополнительных мероприятий, 
направленных на минимизацию рисков возникновения пожаров .......................... 29 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  (обязательное) Форма страницы Журнала регистрации огневых работ с примером 
заполнения .......................................................................................................................... 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  (обязательное) Перечень опасных территорий в подразделениях АО «Алтай-Кокс» 
/сторонних компаниях ............................................................................................................. 31 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  (продолжение) ........................................................................................................................... 32 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  (окончание) ................................................................................................................................. 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е  (справочное) Библиография1................................................................................................... 33 

 



П 00188110-FL-031-0051-2024 Положение по организации безопасного проведения огневых работ  
Актуализированная редакция в электронном виде расположена в модуле «СМК» MD AX (Axapta) 

Страница 3 из 33 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ1  

1.1. Настоящее положение устанавливает требования по организации безопасного проведения 
огневых работ на объектах АО «Алтай-Кокс» /сторонних компаний.  

1.2. Требования положения должны учитываться при разработке и внедрении локальных 
нормативных актов по пожарной безопасности АО «Алтай-Кокс». 

1.3. Требования настоящего положения распространяются на деятельность: 

– структурных подразделений АО «Алтай-Кокс» (далее по тексту – подразделения), а также на 
деятельность работников сторонних организаций при выполнении огневых работ на 
объектах АО «Алтай-Кокс»; 

– частного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть открытого акционерного 
общества «Алтай-Кокс»», ООО «КЛИН-КОМПЛЕКС-РУ», ООО «НМЛК-Информационные 
технологии», ООО «НЛМК-Связь», ООО «РТС-Питание» (далее по тексту – сторонняя 
компания2) при выполнении огневых работ на закреплённых объектах. 

1.4. Требования настоящего положения не распространяются на стационарное технологическое и 
станочное оборудование с наличием открытого огня, а также искрообразованием. 
Требования пожарной безопасности в этом случае определяются проектными решениями, а 
также соответствующими локальными и законодательными нормативными актами, 
регламентирующими безопасное проведение технологических операций. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ3 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

2.1. Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Правила 
противопожарного режима в РФ». 

2.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ "Утверждены приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. N 528. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

3.1. В настоящем положении применены следующие термины (приложение А) в соответствии с 
Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения», размещенном на 
корпоративном портале в разделе «Сервисы\Все сервисы\Саморазвитие и база знаний\ 
Нормативные документы»: авария; горючие газы; горючие жидкости; загорание; объект; 
организационно-распорядительный документ; огнетушащее вещество; наряд-допуск; 
пожар; пожарная безопасность; первичные средства пожаротушения; подрядчик 
(подрядная организация); риск; средства индивидуальной защиты; технологическая 
операция; LOTO: (Lock/Out – Tag/Out). 

                                                           
1 Настоящее положение и изменения к нему не могут быть полностью или частично тиражированы и распространены без 

разрешения АО «Алтай-Кокс». 
2 Сторонняя компания – компания, оказывающая, выполняющая на условиях аутсорсинга услуги, работы по сопро-

вождению отдельных непрофильных процессов производственно - хозяйственной деятельности АО «Алтай-Кокс». 
3 При пользовании настоящим документом необходимо проверить действие ссылочных нормативных документов в 

информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской 
Федерации по стандартизации в сети Интернет или в официальной электронной базе организации-разработчика 
нормативного документа. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен 
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

https://home.nlmk.ru/mediacenter/Pages/brandbook.aspx.
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3.2. Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями (приложение А): аварийные огневые работы; временное место проведения 
огневых работ; выдающий наряд-допуск; локальный нормативный акт; лицо, ответственное 
за обеспечение пожарной безопасности; место проведения огневых работ; опасная зона; 
опасная территория; огневые работы; оборудование; постоянное место проведения 
огневых работ; сварочный пост; территория предприятия (заказчика); утверждающий 
наряд-допуск; ответственный за подготовку места проведения огневых работ 
(допускающий); ответственный за проведение огневых работ (производитель работ); 
исполнитель(и) огневых работ; наблюдатель(и). 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Требования по организации безопасного проведения огневых работ входят в комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
являющихся одним из элементов системы обеспечения пожарной безопасности. 

4.1.1  В структурных подразделениях АО «Алтай-Кокс» /сторонних компаниях, распоряжением 
/приказом, назначают лиц, ответственных за организацию, допуск и безопасное 
проведение огневых работ: 

 ответственный за подготовку места проведения огневых работ (допускающий) 
(пункт А.2.15); 

 ответственный за проведение огневых работ (производитель работ) (пункт А.2.16); 

 исполнитель(и) огневых работ (пункт А.2.17);  

  наблюдатель(и) (пункт А.2.18). 

4.1.2. К проведению огневых работ допускаются лица (электросварщик, газосварщик, 
газорезчик, паяльщик и т.д.), прошедшие специальную подготовку и имеющие 
квалификационное удостоверение. 

4.1.3. Весь персонал, задействованный в организации и проведении огневых работ, должен 
применять средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемых 
работ и требованиям местного законодательства. 

4.1.4. Основные принципы минимизации рисков возникновения пожаров и загораний:  

– огневые работы должны применяться только в крайних случаях, когда отсутствует 
возможность выполнения работ иными, не пожароопасными способами; 

– огневые работы на временных местах должны применяться только в том случае, когда 
отсутствует возможность их проведения на постоянных местах огневых работ. 

4.2. Для проведения огневых работ на объектах АО «Алтай-Кокс» /сторонних компаний служат: 

4.2.1. постоянные места проведения огневых работ – специальные площадки или 
мастерские, оборудованные стационарными, переносными или передвижными 
электросварочными и газосварочными установками, отвечающие требованиям Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (2.1) и Правил пожарной 
безопасности на объектах АО «Алтай-Кокс» [1] (приложение Е) и не требующие 
организационных и технических мер безопасности при подготовке и проведении 
огневых работ; 

4.2.2. временные места проведения огневых работ – места на действующих 
производственных объектах, требующие выполнения организационных и технических 
мер безопасности при подготовке объекта к огневым работам и при их проведении. 
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4.3. Постоянные места проведения огневых работ 

4.3.1. Постоянные места проведения огневых работ определяют приказом генерального 
директора, проект которого формирует Пожарно-аварийная спасательная служба 
(ПАСС), руководствуясь требованиями П 00188110-FL-101-0066 [2]. 

В приказе «Об установлении постоянных мест проведения огневых работ» указывают: 

– наименования подразделений/ сторонних компаний, на территории которых находятся 
постоянные места проведения огневых работ; 

– наименования помещений или зданий в целом; 

– местонахождение специальных площадок с определенными границами для проведения 
огневых работ; 

– должность, фамилию, имя, отчество ответственных за организацию и пожарную 
безопасность огневых работ в указанных местах; 

– нормативные документы, которыми руководствуются ответственные за организацию и 
пожарную безопасность огневых работ. 

4.3.2. Приказ «Об установлении постоянных мест проведения огневых работ» (4.3.1) 
пересматривают: 

– при изменении должностей и фамилий лиц, указанных в действующем приказе; 

– при организации дополнительных или отмене существующих постоянных мест 
проведения огневых работ; 

– по законному требованию государственных надзорных органов; 

– при внесении соответствующих изменений в законодательство; 

– при внесении соответствующих изменений в нормативные документы Группы НЛМК.  

Информацию об изменении должностей, фамилий лиц, указанных в действующем 
приказе, и изменении постоянных мест проведения огневых работ руководитель 
подразделения/ сторонней компании направляет электронным сообщением в ПАСС. 

4.3.3. Для организации постоянных мест проведения огневых работ ответственный за 
пожарную безопасность (А.2.5) оборудует специальные площадки или мастерские, на 
которых должны выполняться следующие требования: 

– постоянные места должны быть освобождены от любых горючих материалов, 
жидкостей и газов не использующихся для проведения огневых работ; 

– должны быть предусмотрены мероприятия по недопущению разлета искр и частиц 
расплавленного металла за границы постоянного места (ограждение места 
несгораемыми стационарными перегородками высотой не менее 1,8 м с минималь-
ными зазорами, либо устройство обозначенной зоны шириной не менее 10 м с 
исключением размещения и наличия в ней сгораемых веществ и материалов);  

– для хранения горючих веществ и материалов (в т. ч. оборудования, документации, 
инструментов и пр.), применяемых при проведении огневых работ, в постоянном 
месте, устанавливаются несгораемые (металлические) шкафы и ящики; 

– для сбора мусора и отходов, образующихся при проведении огневых работ 
предусматриваются контейнеры или другая тара с крышкой, выполненная из негорючих 
материалов; 

– каждое постоянное место, должно быть обеспечено достаточным количеством 
первичных средств пожаротушения (минимальное требование: не менее 2-х 
порошковых огнетушителей емкостью 4 л и более);  

– воздухообмен должен исключать образование взрывоопасных паро- и 
газовоздушных смесей; 
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– при необходимости снижения негативного воздействия на исполнителя работ 
продуктов горения, образующихся в результате проведения огневых работ, при 
размещении постоянного места, предусматривается установка, местных (в т. ч. 
мобильных) самостоятельных вытяжных систем, изолированных от иных систем 
воздухообмена и кондиционирования; 

– освещение постоянного места, должно осуществляться от естественного или 
централизованного искусственного освещения. При необходимости допускается 
устройство местного освещения напряжением не выше 50 В. 

4.3.4. С целью контроля соблюдения требований, предъявляемых к постоянным местам 
проведения огневых работ, лицо, ответственное за обеспечение пожарной 
безопасности (А.2.5), организует ежемесячную проверку их.  

4.3.4.1. Результаты проверки постоянных мест проведения огневых работ лицо, 
ответственное за обеспечение пожарной безопасности (А.2.5), заносит в 
«Контрольный лист проверки постоянного места проведения огневых работ», 
форма которого установлена в приложении Б. 

Заполненный «Контрольный лист проверки постоянного места проведения 
огневых работ» лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности 
(А.2.5), размещает непосредственно на месте постоянного проведения огневых 
работ в визуальной доступности. 

4.3.5. При выявлении несоответствий на постоянных местах проведения огневых работ, 
ответственный за обеспечение пожарной безопасности (А.2.5), приостанавливает 
огневые работы, до их устранения, либо, при необходимости, огневые работы 
проводят с оформлением наряда-допуска в порядке, установленном в разделе 5. 

4.3.6. Размещение постоянных мест проведения огневых работ во взрывопожароопасных 
помещениях запрещено. 

4.3.7. Ответственный за пожарную безопасность (А.2.5), обозначает зону постоянного места 
выполнения огневых работ надписью: «Граница огневых работ». 

4.4. Организация и проведение огневых работ на временных местах 

4.4.1. Огневые работы (А.2.9) на временных местах проведения огневых работ допускаются в 
исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально 
отведенных для этой цели постоянных местах проведения огневых работ. 

4.4.2. На проведение всех видов огневых работ на временных местах и опасных территориях 
должен быть оформлен Наряд-допуск на выполнение огневых работ (далее по тексту 
– наряд-допуск), форма которого установлена в приложении В, пример заполнения 
приведен в приложении В.1. 

Все виды огневых работ на временных местах проведения огневых работ проводят 
только при наличии наряда-допуска, который оформляют в порядке, установленном в 
разделе 5. 

4.4.3. Ответственными за организацию и безопасное проведение огневых работ являются: 

─ утверждающий наряд-допуск на выполнение огневых работ (А.2.14); 

─ выдающий наряд-допуск на выполнение огневых работ (А.2.3); 

─ ответственный за подготовку места проведения огневых работ (допускающий) 
(А.2.15); 

─ ответственный за проведение огневых работ (производитель работ) (А.2.16); 

─ исполнитель(и) огневых работ (А.2.17); 

─ наблюдатель(и) (А.2.18). 
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4.4.4. Утверждающий наряд-допуск (А.2.14) подтверждает необходимость проведения 
огневых работ на временных местах, правильность и достаточность разработанных 
технических и организационных мероприятий по обеспечению безопасности работ, 
применяемые средства индивидуальной защиты и средства пожаротушения, порядок и 
периодичность контроля воздушной среды; 

4.4.5. Выдающий наряд-допуск (А.2.3): 

─ принимает решение о необходимости проведения огневых работ на временных 
местах только в том случае, если проведение работ невозможно 
пожаробезопасными способами, либо отсутствует возможность перенести 
проведение огневых работ на постоянные места;  

─ назначает ответственного(ых) за подготовку места проведения огневых работ;  

─ назначает ответственного(ых) за проведение огневых работ; 

─ определяет содержание выполняемых работ, конкретное место (наименование 
отделения, участка, установки аппарата, помещения, отметки, пролёта, эстакады) 
проведения огневых работ; 

─ определяет технические и организационные мероприятия по обеспечению 
безопасности работ, применяемые средства пожаротушения, порядок и 
периодичность контроля воздушной среды; 

─ определяет планируемое время проведения работ; 

─ оформляет наряд-допуск и передает наряд допуск ответственному за подготовку 
места проведения огневых работ (допускающему) для определения и выполнения 
организационных и технических мер безопасности, осуществляемых при подготовке 
объекта к огневым работам, при их проведении; 

─ после окончания огневых работ делает запись о закрытии наряд – допуска. 

4.4.6. Ответственный за подготовку места проведения огневых работ (допускающий) 
(А.2.15): 

─ организует выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ, 
предусмотренных нарядом-допуском; 

─ организует ограждение места работ и обозначает их соответствующими 
предупредительными знаками и надписями;  

─ организует обозначение границы опасной зоны огневых работ; 

─ организует проведение чистки оборудования и территории места проведения работ 
пожаробезопасным способом; 

─ предусматривает мероприятия, направленные на исключение возможности 
попадания раскаленных частиц металла в смотровые, технологические, 
вентиляционные, монтажные и другие проемы (люки, отверстия) в перекрытиях, 
стенах, перегородках и полах смежных помещений, где проводятся огневые работы; 

─ при необходимости, обеспечивает своевременное проведение анализа воздушной 
среды до начала проведения огневых работ  

─ при необходимости, согласовывает наряд-допуск с заинтересованными 
подразделениями и службами, уведомляет руководителей смежных 
(технологически или конструктивно связанных) участков о проведения огневых 
работ, об отключении линий, коммуникаций и т.п.  

─ при необходимости выполняет процедуры контроля опасной энергии (LOTO, 
бирочные системы и прочие); 

─ обеспечивает место проведения огневых работ исправными первичными 
средствами пожаротушения;  
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─ проверяет исправность и комплектность аппаратуры и инструмента, для проведения 
работы, а также наличие и соответствие средств индивидуальной защиты условиям 
проведения работ; 

─ непосредственно на месте производства работ инструктирует ответственного за 
проведение огневых работ об особенностях работы в данном структурном 
подразделении/ сторонней компании, участке или оборудовании; 

─ проверяет соответствие профессиональной подготовки исполнителей огневых работ 
выполняемым ими трудовым операциям; 

─ во время выполнения огневых работ периодически (не реже одного раза) проверяет 
соблюдение исполнителями мер безопасности, указанных в наряде-допуске, а также 
соответствие содержания наряда-допуска, выполняемой работе; 

─ после выполнения всех мероприятий делает отметки о выполнении в контрольном 
разделе наряд допуска. 

4.4.7. Ответственный за проведение огневых работ (производитель работ) (А.2.16.):  

─ обеспечивает исправность и комплектность аппаратуры, инструмента, первичных 
средств пожаротушения, а также наличие и соответствие средств индивидуальной 
защиты условиям проведения работ; 

─ определяет состав исполнителей, наблюдателя(ей) и проводит инструктаж по 
соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ, указанных в наряде-
допуске. При изменении состава бригады проводит аналогичный инструктаж с 
новыми работниками; 

─ при необходимости, обеспечивает исполнителей дополнительными средствами 
индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.) и 
контролирует их правильное использование; 

─ после выполнения всех мероприятий делает отметки о выполнении в контрольном 
разделе наряд допуска; 

─  допускает исполнителей к проведению работ; 

─ во время выполнения работ находится на месте их проведения и контролирует 
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ; 

─ после окончания огневых работ проводит проверку места работ на 
наличие/отсутствие очагов горения/тления, а также по окончанию огневых работ 
организует наблюдение за местом их проведения. 

4.4.8. Исполнитель огневых работ (А.2.17): 

─ знакомится с объемом и характером выполняемых работ на месте предстоящего 
проведения огневых работ; 

─ приступает к огневым работам только после получения инструктажа, по указанию 
ответственного за проведение огневых работ; 

─ выполняет только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 

─ соблюдает меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске; 

─ использует при работе исправный инструмент; 

─ использует средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру 
выполняемых работ и требованиям локальных нормативных актов; 

─ умеет пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их 
применять; 

─ умеет пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара 
немедленно принять меры по вызову пожарной охраны и приступить по возможности 
к ликвидации загорания; 
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─ знает расположение путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте 
производства работ; 

─ после окончания огневых работ тщательно осматривает место их проведения и 
устраняет негативные факторы, которые могут привести к возникновению пожара, к 
травмам и авариям; 

─ не приступает к проведению огневых работ в случае выявления нарушений требований 
пожарной безопасности на месте предстоящего проведения огневых работ 

─ прекращает огневые работы при возникновении опасной ситуации. 

4.4.9. Наблюдатель (А.2.18.): 

─ уточняет место размещения первичных средств пожаротушения, указанных в 
наряде-допуске, на месте проведения огневых работ; 

─ уточняет расположение средств телефонной связи и средств оповещения людей при 
пожаре, вблизи места проведения работ; 

─ при проведении огневых работ постоянно находится на месте их выполнения, 
наблюдает за соблюдением мер пожарной безопасности на месте проведения 
работ и отсутствием возгораний; 

─ при отсутствии угрозы жизни и здоровью ликвидирует очаги возгорания; 

─ проверяет после окончания огневых работ отсутствие очагов возгорания, на месте 
проведения огневых работ, в смежных пространствах и помещениях; 

─ сообщает о результатах проверки ответственному за проведение огневых работ. 

4.4.10. Огневые работы допускается проводить без оформления наряда-допуска на 
выполнение огневых работ в следующих случаях: 

─ при проведении огневых работ, предусмотренных технологическими регламентами; 

─ при проведении огневых работ на строительных площадках. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ НАРЯДА -ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ  

5.1. На все огневые работы, которые выполняют во временных местах проведения огневых 
работ (4.2.2), необходимо оформление Наряда-допуска (4.4.2). 

5.1.1. При проведении огневых работ во временных местах на опасном производственном 
объекте дополнительно оформляют схему места проведения огневых работ, пример 
которой приведен в приложении В.2. 

5.1.1.1. Наряд-допуск в двух экземплярах (приложение В, В.1) на каждый вид 
огневых работ, схему места проведения огневых работ оформляет выдающий 
наряд-допуск подразделения / сторонней компании, в которых будут 
проводиться огневые работы, указывая конкретное место их проведения 
(границы коммуникаций, части аппарата или сооружения, четко 
обозначающиеся предупредительными знаками и подписями). 

Форма Плана дополнительных мероприятий установлена в приложении В.3, 
пример оформления приведен в приложении В.4. 

5.1.1.2. При проведении огневых работ силами сторонних организаций наряд-допуск 
оформляет выдающий наряд-допуск подразделения/ сторонней компании, в 
которых будут проводиться огневые работы. 
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5.1.1.4. Наряд-допуск оформляют на срок до 15 календарных дней с ежедневным 
продлением.  

При этом, в обязательном порядке, ответственным за подготовку места 
проведения огневых работ (допускающим), (А.2.15), должны быть выполнены 
следующие подготовительные действия: 

─ аппараты, машины, емкости, трубопроводы, и другое оборудование, на 
котором будут проводиться огневые работы, останавливают, полностью 
освобождают от взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и 
токсичных продуктов, отключают заглушками от действующих аппаратов и 
коммуникаций; 

─ пусковую аппаратуру, предназначенную для включения машин и 
механизмов, обесточивают и принимают меры, исключающие внезапный 
пуск машин и механизмов, срок действия наряд-допуска должен 
соответствовать разовому сроку отключения, указанному в соответствующей 
эксплуатационной документации (ключ-бирка, LOTO и т.д.); 

─ разрабатывается схема места проведения работ с указанием точного места 
работ (с привязкой к существующим объектам), границы опасной зоны, 
места отбора проб, места расположения запорной арматуры и установки 
заглушек на технологическом оборудовании и трубопроводах, пути 
эвакуации, места размещения пожарной техники, первичных средств 
пожаротушения, места размещения сварочного оборудования и иной 
техники, необходимой для проведения огневых работ; 

─ оборудование, агрегаты, на которых планируется проведение огневых работ, 
должны быть выведены из производственного процесса. 

5.1.1.5. При продлении наряда-допуска ответственный за пожарную безопасность 
(А.2.5) делает запись в пункте 13 наряда-допуска.  

Продление наряда-допуска проводят: 

 лицо, ответственное за подготовку места проведения огневых работ,  

 лицо, ответственное за проведение огневых работ,  

при этом в наряде допуске ставятся соответствующие отметки.  

Порядок действий при продлении наряда-допуска аналогичен порядку 
действий при его выдаче.  

5.1.1.6. При изменении места проведения огневых работ, а также состава лиц: 

- выдающий наряд-допуск на выполнение огневых работ; 

- ответственный за подготовку места проведения огневых работ 
(допускающий); 

- ответственный за проведение огневых работ (производитель работ);  

оформляют и выдают новый наряд-допуск, новую схему проведения огневых 
работ в порядке, установленном в пункте 5.1-5.1.1.1. 

5.1.1.7. Наряд-допуск не может передаваться исполнителям, не указанным в наряде-
допуске.  

5.1.1.8. Наряд-допуск заполняют не стираемыми чернилами. При наличии 
исправлений и подчисток наряд-допуск считается не действующим, 
проведение работ по нему запрещено.  

Заполнение всех граф наряда-допуска производят разборчиво.  

Подписи ответственных лиц с использованием факсимиле (А.2.19) 
не допускаются.  
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При отсутствии необходимости заполнения граф в них ставят отметку 
«не требуется», прочерки ставить не допускается.  

Допускается заполнение наряда допуска в электронном виде, в системе ЭНД 2.0.  

5.1.1.9. При перерывах в работе, ответственный за проведение огневых работ (произ-
водитель работ) организует наблюдение за местом проведения огневых работ.  

По окончании работ ответственный за проведение огневых работ (4.4.7) и 
ответственный за подготовительные работы (4.4.6) организуют наблюдение за 
местом проведения огневых работ в течение 2-х часов после их проведения, 
при этом организуется постоянное наблюдение в течение первых 30 минут и 
периодическое каждые 30 минут (указанная периодичность, в целях 
минимизации рисков возникновения пожара может быть уменьшена). 

5.1.1.10. Наряд-допуск может быть закрыт после приведения в порядок рабочего 
места и окончания наблюдения за местом огневых работ. 

5.1.1.11. В случае утери наряда-допуска/ схемы проведения огневых работ работы 
прекращают. 

Для возобновления работ оформляют новый наряд-допуск, новую схему 
проведения огневых работ в порядке, установленном разделом 5 и заново 
производят допуск к работе (5.2.17). 

5.1.1.12. К наряду-допуску на выполнение огневых работ должна быть приложена 
схема места проведения огневых работ (приложение В.2.). 

5.1.1.13. При оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ внутри 
емкостей, аппаратов, колодцев, коллекторов, заглубленных помещениях, 
коммуникациях, на объектах газового хозяйства и т.п. должны учитывать все 
меры безопасности, предусмотренные действующими законодательными, 
нормативно-правовыми и локальными нормативными актами.  

При проведении огневых работ на вышеуказанных местах, ответственный за 
подготовку места проведения огневых работ, организует проведение анализа 
парогазовоздушной среды на содержание взрывопожароопасных веществ и 
осуществляет контроль состояния парогазовоздушной среды до окончания 
работ. 

5.1.2. Выдающий наряд-допуск подразделения/сторонней компании (А.2.3), в котором 
/которой будут проводить огневые работы: 

– принимает решение о необходимости проведения огневых работ на временных 
местах только в том случае, если проведение работ невозможно пожаробезопасными 
способами, либо отсутствует возможность перенести проведение огневых работ на 
постоянные места; 

– заполняет пункты 1-3 наряда-допуска (2 экз.), указывая наименование подразде-
ления, в котором будут проводить огневые работы, конкретное место (наименование 
отделения, участка, установки аппарата, помещения, отметки, пролёта, эстакады) 
проведения огневых работ, определяет содержание выполняемых работ; 

– назначает ответственного за подготовительные работы и ответственного за 
проведение огневых работ1, определяет планируемое время проведения работ, 
заполняя пункты 4, 5.1, 5.4 наряда-допуска (2 экз.); 

                                                           
1 Допускается назначать одного ответственного за подготовительные работы и за проведение огневых работ по 

одному наряду-допуску. 
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– определяет объем и содержание подготовительных работ, последовательность их 
выполнения, меры безопасности при проведении огневых работ, применяемые 
средства пожаротушения, порядок и периодичность контроля воздушной среды, 
заполняя пункт 5.2 наряда-допуска (2 экз.); 

– ставит свою подпись в пункте 8 наряда-допуска (2 экз.); 

– разрабатывает схему места проведения работ (2 экз.) с указанием точного места работ 
(с привязкой к существующим объектам), границы опасной зоны, места отбора проб, 
места расположения запорной арматуры и установки заглушек на технологическом 
оборудовании и трубопроводах, пути эвакуации, места размещения пожарной техники, 
первичных средств пожаротушения, места размещения сварочного оборудования и 
иной техники, необходимой для проведения огневых работ; 

– подписывает схему места проведения работ (2 экз). 

5.1.3. Ответственный за пожарную безопасность (А.2.5): 

– Углеподготовительного цеха (УПЦ), 

– Коксового цеха (КЦ), 

– Цеха улавливания (ЦУ), 

– Специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования (СЦРКО), 

– Специализированного цеха по ремонту коксохимического электрооборудования 
(СЦРКЭО), 

– Участка сетей и подстанций (УСП), 

– Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), 

– Автотранспортного цеха (АТЦ), 

– Железнодорожного цеха (ЖДЦ), 

– Цеха тепловодоснабжения (ЦТВС), 

– Цеха автоматизации (ЦА), 

– Управления экологии(УЭ), 

– Отдела технического контроля (ОТК), 

– Централизованного участка складского хозяйства (ЦУСХ), 

– Специализированного участка по горячему ремонту (СУГР), 

– Лаборатории метрологии (ЛМ), 

– Административно-хозяйственного отдела, Управления по персоналу и социальным 
вопросам (далее по тексту – АХО), 

– Отдел рекреационного природопользования и охраны природы (ОРПиОП), 

– сторонней компании 

сообщает в ПАСС сведения для регистрации наряда-допуска по телефону 5-31-04. 

5.1.4. Работники ПАСС: 

– регистрируют наряд-допуск (5.1.1) в «Журнале регистрации огневых работ»; 

– присваивают наряду-допуску номер в соответствии с порядковым номером по «Журналу 
регистрации огневых работ» и сообщают его ответственному за пожарную 
безопасность (А.2.5). Форма страницы и порядок заполнения Журнала регистрации 
огневых работ, установлен в приложении Г. 

5.1.5. Зарегистрированный наряд-допуск (5.1.4) утверждает утверждающий наряд-допуск 
(А.2.14). 
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5.1.6. Утвержденный наряд-допуск (5.1.5) выдающий наряд-допуск (А.2.3) передает 
ответственному за подготовительные работы, (4.4.6.) для выполнения мероприятий, 
указанных в пункте 5.2 наряда-допуска. 

5.2. Подготовительные работы 

5.2.1. К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой 
оборудования, коммуникаций, агрегатов, конструкций к проведению огневых работ. 

5.2.2. При подготовке к огневым работам выдающий наряд-допуск подразделения/ 
сторонней компании (А.2.3), в которых проводятся огневые работы, совместно с 
ответственным за подготовительные работы (4.4.6) и ответственным за проведение 
огневых работ (4.4.7), определяют опасную зону, границы которой четко обозначают 
предупредительными знаками и надписями. 

5.2.3. Подготовку объекта к проведению на нем огневых работ осуществляет 
эксплуатационный персонал подразделения под руководством ответственного за 
подготовительные работы (4.4.6.) (пункт 5.1 наряда-допуска), в том числе и при 
выполнении огневых работ сторонней организацией выполняя следующие мероприятия: 

5.2.3.1. Место сварки, резки, нагревания и т.п. отмечают мелом, краской, биркой или 
другими хорошо видимыми опознавательными знаками. 

5.2.3.2. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые 
работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от 
пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций 
(за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению 
огневых работ). 

При пропарке внутреннего объема технологического оборудования 
температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, 
равное 80 % температуры самовоспламенения горючего пара (газа).  

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем 
паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в 
электростатически безопасном режиме.  

Пусковую аппаратуру, предназначенную для включения машин и механизмов, 
обесточивают и принимают меры, исключающие внезапный пуск машин и 
механизмов. Аппараты, машины, узлы агрегатов, емкости, трубопроводы и 
другое оборудование должны быть обесточены, давление сброшено до 
атмосферного, освобождены от взрывоопасных и пожароопасных, токсичных 
продуктов, пара, отключены заглушками от действующих аппаратов и 
коммуникаций. 

5.2.3.3. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые 
находятся в зоне проведения огневых работ, очищают от взрывоопасных, 
взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов (пыль, смола, горючие 
жидкости, материалы и т.д.). 

5.2.3.4. Перекрывают сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, 
связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары. 

5.2.3.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 
помещения: 

 соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические люки (лючки), 
вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, 
стенах и перегородках помещений, где проводят огневые работы, должны 
быть закрыты негорючими материалами; 
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 вытяжные системы вентиляции, находящиеся в опасной зоне проведения 
огневых работ, должны быть отключены или защищены от попадания 
раскаленных частиц в воздухозаборное устройство; 

 пространство над местом проведения огневых работ должно быть очищено 
от горючих веществ и материалов над местом проведения работ 
минимальным радиусом в вертикальной плоскости 5 м; 

 место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ 
и материалов по горизонтали в радиусе, указанном в таблице 1.  

Таблица 1 – Радиусы очистки территории от горючих материалов по горизонтали 

Высота точки сварки над уровнем пола или 
прилегающей территорией  

0 2 3 4 6 8 10 Выше 10 

Минимальный радиус зоны очистки 
территории от горючих материалов  

5 8 9 10 11 12 13 14 

 находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, 
настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части 
оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть 
защищены от попадания на них искр металлическими экранами, негорючим 
покрывалом для изоляции очага возгорания или другими негорючими 
материалами и при необходимости политы водой; 

 сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с 
канализацией, в которых могут находиться горючие газы, жидкости и 
паровоздушные смеси, должны быть перекрыты. На месте огневых работ 
должны быть приняты меры по тушению разлета искр; 

 при проведении огневых работ огнетушители или другие первичные 
средства пожаротушения должны находиться непосредственно на месте 
проведения. В случаях проведения огневых работ на высоте, огнетушители 
или первичные средства пожаротушения должны находиться 
непосредственно на месте проведения работ, а также на нулевой отметке, в 
пределах зоны возможных очагов пожара; 

 в случаях проведения огневых работ в зданиях, сооружениях или других 
местах при наличии вблизи или под местом этих работ сгораемых 
конструкций, сосудов и трубопроводов, наполненных горючими газами или 
жидкостями, маслоподвалов, кабельных линий, транспортерных лент и т.п., 
последние должны быть надежно защищены от возгорания и попадания 
искр; 

 помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся 
жидкостей, горючих жидкостей и горючих газов перед проведением 
огневых работ должны быть провентилированы. 

5.2.3.6. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить не менее чем два 
огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В 
(огнетушитель порошковый емкостью 4 л. и больше) и покрывалом для 
изоляции очага возгорания. При наличии внутреннего пожарного водопровода 
в районе проведения огневых работ от пожарных кранов прокладывается 
рукавная линия со стволом. Рекомендуется прокладывать рукавную линию с 
перекрывным стволом, заполненную водой. Все лица, занятые при 
организации и проведении огневых работ, должны уметь пользоваться 
первичными средствами пожаротушения. 
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5.2.3.7. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в 
конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается 
сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота 
перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и 
полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц 
указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с 
размером ячеек не более 1 x 1 мм. 

5.2.3.8. Помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся 
жидкостей, горючих жидкостей и горючих газов перед проведением огневых 
работ должны быть провентилированы. 

5.2.4. До начала и при проведении огневых работ в емкостях, заглубленных помещениях, 
коммуникациях ответственный за пожарную безопасность подразделения/сторонней 
компании (А.2.5.) организует проведение анализа воздушной среды на содержание 
взрывопожароопасных, опасных веществ в соответствии с требованиями 
П 00188110 FL-031-0002 [3] 

5.2.5. Для определения степени загазованности в местах возможных выделений токсичных, 
взрывоопасных газов и паров при проведении огневых работ газоспасатель ПАСС 
осуществляет отбор проб воздушной среды, руководствуясь требованиями 
П 00188110 FL-031-0002 [3]. 

5.2.6. Результаты анализа воздушной среды ответственный за подготовку места проведения 
огневых работ (допускающий) получает от диспетчера ПАСС по телефону 5-31-04.  

5.2.6.1 При отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной 
среде или наличии их не выше предельно-допустимой концентрации по 
действующим санитарным нормам, ответственный за подготовку места 
проведения огневых работ (допускающий) заносит результаты анализа проб 
воздушной среды в пункт 7 наряда-допуска. 

5.2.6.2. В случае превышения предельно-допустимой концентрации взрывоопасных и 
взрывопожароопасных веществ в воздушной среде ответственный за 
подготовку места проведения огневых работ (допускающий) сообщает 
ответственному за пожарную безопасность подразделения/сторонней 
компании (А.2.5.), в которых будут проводиться огневые работы для 
организации необходимых мер по ликвидации загазованности. 

5.2.6.3. После принятия необходимых мер по устранению загазованности 
ответственный за пожарную безопасность подразделения/сторонней 
компании (А.2.5.) сообщает диспетчеру ПАСС по телефону 5-31-04 о 
необходимости повторного отбора проб воздушной среды.  

5.2.6.4. Газоспасатель ПАСС осуществляет повторный отбор проб воздушной среды, 
руководствуясь требованиями П 00188110 FL-031-0002 [3]. 

5.2.7. После выполнения подготовительных мероприятий, предусмотренных пунктом 5.2 
наряда-допуска, ответственный за подготовительные работы (А.2.15), передает наряд-
допуск (2 экз.) ответственному за проведение огневых работ. 

5.2.8. Ответственный за проведение огневых работ (4.4.7): 

– организует выполнение мероприятий, указанных в пункте 5.5 наряда-допуска; 

– определяет состав исполнителей, наблюдателя(ей) и проводит устный инструктаж по 
соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ, указанных в наряде-
допуске. При изменении состава бригады проводит аналогичный инструктаж с 
новыми работниками; 

– заполняет пункт 6 наряда-допуска. 
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Исполнители работ ставят свою подпись в пункте 5.6 наряда-допуска, подтверждая, что 
получили инструктаж по безопасному проведению огневых работ и ознакомлены с 
условиями труда. 

5.2.9. После выполнения всех мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском для 
проведения огневых работ на объекте: 

– ответственный за подготовительные работы (А.2.15) и ответственный за проведение 
огневых работ (А.2.16) ставят свои подписи в пунктах 5.3 и 5.6 наряда-допуска 
соответственно; 

– выдающий наряд-допуск подразделения/ сторонней компании (А.2.3), в которых 
проводятся огневые работы, проверяет полноту выполнения указанных мероприятий 
и ставит свою подпись в пункте 8 наряда-допуска, разрешая производство огневых 
работ. 

5.2.10. При необходимости, наряд-допуск должен быть согласован с ответственным за 
пожарную безопасность (А.2.5.) взаимосвязанных подразделений. 

Пример  –  При проведении огневых работ на коммуникациях Цеха улавливания, проходящих по 
территории Коксового цеха, наряд-допуск согласовывают с ответственным за пожарную 
безопасность отделения Коксового цеха. 

5.2.11. Допуск к выполнению огневых работ осуществляет ответственный за проведение 
огневых работ (производитель работ) (А.2.16), после приемки подготовленного 
места проведения огневых работ от ответственного за подготовительные работы 
(допускающий) (А.2.15.) и при соответствии результатов анализа воздушной среды 
действующим санитарным нормам. 

5.3. Проведение огневых работ 

5.3.1. К проведению огневых работ приступают после выполнения всех мероприятий, 
предусмотренных нарядом-допуском на выполнение огневых работ. 

5.3.2. Во время проведения огневых работ технологический персонал подразделения, в 
котором проводятся огневые работы, принимает меры, исключающие возможность 
выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных и 
пожароопасных веществ, а также принимают меры по исключению разлета искр. 

5.3.3. При проведении огневых работ запрещено: 

─ вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, 
загрузка через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к 
загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы. 

─ приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

─ производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 

─ использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и др. 
горючих жидкостей; 

─ допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не прошедших 
соответствующего обучения и проверки знаний; 

─ допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами; 

─ производить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под 
электрическим напряжением; 

─ одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и 
пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими 
утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением 
горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 
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5.3.4. Огневые работы немедленно прекращают при обнаружении нарушений требований 
настоящего положения, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-
допуском, а также при возникновении опасной ситуации. 

5.4. Требования пожарной безопасности по окончании огневых работ 

5.4.1. По окончании огневых работ ответственный за проведение огневых работ (А.2.16) 
совместно с представителем подразделения/сторонней компании, в котором 
проводятся огневые работы (с мастером (сменным) или другим лицом по указанию 
выдающего наряд-допуск (А.2.3), организует проверку места, где выполнялись огневые 
работы, в целях исключения возможности последующего загорания. 

Персонал подразделения/сторонней компании осуществляет наблюдение за этим 
местом в течение 2 часов после окончания огневых работ. 

5.4.2. После полного окончания огневых работ выдающий наряд-допуск (А.2.3.), и 
представитель подразделения/сторонней компании делают соответствующую отметку 
в пункте 14 наряда-допуска. 

5.4.3. Исполнители огневых работ (А.2.17.): 

– по окончанию огневых работ и в конце рабочей смены отключают электрогазо-
сварочное оборудование, в том числе от электросети, шланги отсоединяют и 
освобождают от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно 
быть полностью стравлено; 

– по окончанию огневых работ, место проведения работ должно быть приведено в 
первоначальное состояние, при этом мусор, образовавшийся при проведении работ, 
убран в места его накопления; 

– по окончании огневых работ убирают всю аппаратуру и оборудование в специально 
отведенные помещения (места). Перемещение аппаратуры и оборудования должно 
осуществляться безопасным способом. 

5.5. Особенности проведения огневых работ на опасных территориях  

5.5.1. Перечень опасных территорий в подразделениях АО «Алтай-Кокс» /сторонних 
компаний приведён в приложении Д. 

5.5.2. При выполнении огневых работ на опасных территориях: 

– наряд-допуск оформляется в соответствии с разделом 5.1,  

– подготовка рабочего места проводится в соответствии с разделом 5.2,  

– дополнительно разрабатывается «План дополнительных мероприятий, направ-
ленных на минимизацию рисков возникновения пожаров» (приложения В.3, В.4). 

– подписывает ответственный за подготовительные работы; 

– согласовывают заинтересованные лица (при необходимости); 

– утверждает руководитель структурного подразделения.  

5.5.3. Наряд-допуск для выполнения огневых работ на опасных территориях утверждают и 
выдают, только после выполнения в полном объёме дополнительных мероприятий, 
направленных на минимизацию рисков возникновения пожаров. 

5.5.4. К дополнительным мероприятиям, могут относится: 

– организация дежурства пожарного автомобиля с запасом огнетушащих веществ на 
месте проведения огневых работ; 

– увеличение количества и типа первичных средств пожаротушения; 

– заливка пеной места проведения огневых работ; 

– проведение огневых работ в атмосфере инертных газов; 
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– герметизация отверстий, крышек, люков в месте проведения работ; 

– остановка технологических процессов (в т.ч. в смежных помещениях); 

– увеличение времени наблюдения за местом проведения огневых работ; 

– выставление дополнительных наблюдателей; 

– иные мероприятия.  

5.5.5. Выполнение огневых работ на опасных территориях в ночное время запрещается, за 
исключением случаев аварийных огневых работ. 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ  

6.1. Аварийные огневые работы проводятся только при не возможности устранения аварий и 
неисправностей иными, более безопасными способами. 

6.2. При выполнении аварийных огневых работ на временных местах и опасных территориях 
(необходимость оперативного устранения неисправностей, аварий, которые могут привести 
к взрыву, пожару, гибели, травмирования людей или аварийной остановке основного 
технологического процесса) работы могут начинаться без выдачи наряда-допуска, при этом 
должны быть выполнены все меры безопасности, предусмотренные законодательными, 
нормативно-правовыми и локальными нормативными актами, регламентирующими 
организацию безопасного проведения огневых работ. При этом оповещаются и 
привлекаются заинтересованные службы предприятия и иные субъекты. 

6.3. Выполнение огневых работ без наряда-допуска осуществляется до локализации аварийной 
ситуации, которую определяет старший руководитель, возглавляющий работы по 
ликвидации аварии. Дальнейшие работы по ликвидации аварий и их последствий проводят 
только после оформления наряда-допуска.  

7. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ 

7.1. Утверждающий наряд-допуск (А.2.14.) обязан организовать выполнение мероприятий, 
указанных в наряде-допуске. 

7.2. Выдающий наряд-допуск (А.2.3) структурного подразделения/ сторонней компании, в 
которых проводятся огневые работы, обязан: 

– разработать мероприятия по безопасному проведению огневых работ и обеспечить их 
выполнение; 

– назначить ответственного за подготовительные работы (А.2.15) и ответственного за 
проведение огневых работ (А.2.16), из числа руководителей и специалистов, знающих 
условия подготовки и правила проведения огневых работ на взрывоопасных и 
взрывопожароопасных объектах; 

– перед началом огневых работ проверить выполнение мероприятий, предусмотренных 
нарядом-допуском; 

– в период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований 
настоящего положения; 

– организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых 
работ и в опасной зоне; 

– обеспечить согласование наряда-допуска с другими подразделениями, при необходимости. 

7.3. Мастер (сменный) подразделения или другое лицо по указанию выдающего наряд-допуск 
структурного подразделения/сторонней компании, в которых проводят огневые работы, 
обязан: 

– уведомить персонал подразделения о проведении огневых работ на объекте; 
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– обеспечить ведение технологического процесса так, чтобы исключить возможность 
возникновения пожара, взрыва во время проведения огневых работ; 

– сделать запись в журнале приема и сдачи смен (при его наличии) о проведении огневых 
работ на объекте; 

– по окончании огневых работ проверить совместно с ответственным за проведение 
огневых работ (А.2.16) место, где выполнялись огневые работы, в целях исключения 
возможности загорания и обеспечить наблюдение персоналом подразделения за этим 
местом в течение 2 часов. 

7.4. Ответственный за подготовительные работы (4.4.6) обязан: 

– организовать выполнение мероприятий, указанных в пункте 5.2. наряда-допуска; 

– проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-
допуском; 

– обеспечить своевременное проведение анализа воздушной среды на месте выполнения 
огневых работ и в опасной зоне; 

– уведомить руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени 
проведения огневых работ, об отключении линий коммуникаций и т.п. 

– организовать ограждение места работ и обозначение его соответствующими 
предупредительными знаками и надписями;  

– организовать обозначение границы опасной зоны огневых работ; 

– организовать проведение чистки оборудования и территории места проведения работ 
пожаробезопасным способом; 

– предусмотреть мероприятия, направленные на исключение возможности попадания 
раскаленных частиц металла в смотровые, технологические, вентиляционные, монтажные 
и другие проемы (люки, отверстия) в перекрытиях, стенах, перегородках и полах смежных 
помещений, где проводятся огневые работы; 

– при необходимости, согласовывать наряд-допуск с заинтересованными подразделениями 
и службами, уведомить руководителей смежных (технологически или конструктивно 
связанных) участков о проведения огневых работ, об отключении линий, коммуникаций и т.п.  

– при необходимости выполнить процедуры контроля опасной энергии (LOTO, бирочные 
системы и прочие); 

– обеспечить место проведения огневых работ исправными первичными средствами 
пожаротушения;  

– проверить исправность и комплектность аппаратуры и инструмента, для проведения 
работы, а также наличие и соответствие средств индивидуальной защиты условиям 
проведения работ; 

– непосредственно на месте производства работ проинструктировать ответственного за 
проведение огневых работ (А.2.16) об особенностях работы в данном структурном 
подразделении, участке или оборудовании; 

– проверить соответствие профессиональной подготовки исполнителей (А.2.17) огневых 
работ выполняемым ими трудовым операциям; 

– во время выполнения огневых работ периодически (не реже одного раза) проверить 
соблюдение исполнителями (А.2.17) мер безопасности, указанных в наряде-допуске, а 
также соответствие содержания наряда-допуска, выполняемой работе.  

7.5. Ответственный за проведение огневых работ (А.2.16) обязан: 

– организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ, 
указанных в пункте 5.5. наряда-допуска; 
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– провести исполнителям огневых работ инструктаж по безопасности проведения огневых 
работ; 

– проверить наличие квалификационных удостоверений и прохождение пожарно-
технического минимума у исполнителей (А.2.17) огневых работ (сварщиков, резчиков), 
исправность инструмента; 

– обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными 
средствами пожаротушения, а исполнителей, при необходимости, – дополнительными 
средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.) и 
проконтролировать их правильное использование; 

– знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ и в случае 
необходимости прекращать их; 

─ обеспечивать исправность и комплектность аппаратуры, инструмента, первичных средств 
пожаротушения, а также наличие и соответствие средств индивидуальной защиты 
условиям проведения работ; 

─ допускать исполнителей к проведению работ; 

─ во время выполнения работ находится на месте их проведения и контролирует 
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ; 

– при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их 
проведения и оборудование; разрешить проводить работы только после получения 
удовлетворительного анализа воздушной среды в помещении и аппаратах; 

– после окончания огневых работ организовать проверку места их проведения на отсутствие 
возможных источников возникновения огня. 

7.6. Исполнители огневых работ (А.2.17) обязаны: 

– иметь при себе квалификационное удостоверение;  

– получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и поставить свою 
подпись в наряде-допуске; 

– ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ; 

– приступить к огневым работам только по указанию ответственного за проведение огневых 
работ; 

– выполнять только порученную работу, которая указана в наряде-допуске; 

– соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском; 

– пользоваться при работе исправным инструментом; 

– работать в специальной одежде и специальной обуви; 

– уметь пользоваться средствами пожаротушения и, в случае возникновения пожара, 
немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к ликвидации 
загорания; 

– знать расположение путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте производства 
работ; 

– тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения и устранить 
нарушения, которые могут привести к возникновению пожара; 

– прекращать огневые работы: 

- при возникновении опасной ситуации;  

- по указанию ответственного за проведение огневых работ (А.2.16); 

- по требованию представителя ПАСС. 
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7.7. Наблюдатель(А.2.18.) обязан: 

– уточнить место размещения первичных средств пожаротушения, указанных в наряде-
допуске, на месте проведения огневых работ; 

– уточнить расположение средств телефонной связи и средств оповещения людей при 
пожаре, вблизи места проведения работ; 

– при проведении огневых работ постоянно находится на месте их выполнения, наблюдать 
за соблюдением мер пожарной безопасности на месте проведения работ и отсутствием 
возгораний; 

– при отсутствии угрозы жизни и здоровью ликвидировать очаги возгорания; 

– проверять после окончания огневых работ отсутствие очагов возгорания, на месте 
проведения огневых работ, в смежных пространствах и помещениях; 

– сообщать о результатах проверки ответственному за проведение огневых работ. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ  

8.1. Один экземпляр наряда-допуска и схемы проведения огневых работ хранит ответственный 
за проведение огневых работ до окончания работ, предусмотренных нарядом-допуском.  

8.2. Второй экземпляр наряда-допуска и схемы проведения огневых работ хранят в ПАСС или в 
подразделении/ сторонней компании до окончания работ, предусмотренных нарядом-
допуском. 

8.3. Журнал регистрации огневых работ хранят в ПАСС в течение одного года, после внесения в 
него последней записи. 

8.4. По истечении сроков хранения указанных документов поступают в соответствии с 
требованиями П 00188110-FI-101-0013 [4]. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

9.1. Ответственность возложена на утверждающего подразделения/ сторонней компании, в 
которых проводятся огневые работы, (А.2.14) за правильность и достаточность 
разработанных технических и организационных мероприятий по обеспечению безопасности 
работ, применяемые средства индивидуальной защиты и средства пожаротушения.  

9.2. Ответственность возложена на выдающего подразделения/ сторонней компании, в которых 
проводятся огневые работы (А.2.3) за: 

- оформление наряда-допуска в установленный срок; 

- порядок и периодичность контроля воздушной среды. 

9.3. Ответственность за выполнение организационных и технических мер безопасности при 
подготовке объекта к огневым работам возложена на ответственного за подготовительные 
работы (А.2.15). 

9.4. Ответственность за выполнение организационных и технических мер безопасности при 
проведении огневых работ возложена на ответственного за проведение огневых работ 
(А.2.16). 

9.5. Ответственность за соответствие настоящего положения требованиям Системы менеджмента 
качества возложена на главного специалиста (по системе менеджмента качества).  

9.6. Ответственность за контроль исполнения установленных требований настоящего положения 
структурными подразделениями АО «Алтай-Кокс» и сторонними компаниями возложена на 
начальника Управления охраны труда и промышленной безопасности. 

РАЗРАБОТАНО 

(подпись) 

 

Начальник Пожарно-аварийной спасательной службы  А.В. Смоленский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное) 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

А.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями в соответствии с Единым корпоративным глоссарием «Термины и 
определения», размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Все 
сервисы\Саморазвитие и база знаний\Нормативные документы»: 

А.1.1. Авария: разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 
веществ  

А1.2. Горючие газы (ГГ): газы которые могут воспламеняться при наличии источника 
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

А.1.3. Горючие жидкости (ГЖ): жидкости, способные воспламеняться при воздействии 
источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.  

А1.4. Загорание: неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба  

А.1.5. Объект: Здание, сооружение (а также их отдельные части), агрегат, комплекс агрегатов 
или система, выполняющие определенные производственные функции, либо 
предназначенные для обеспечения (поддержания) их выполнения, и испытывающие на 
себе воздействие со стороны субъектов операционной или проектной деятельности. 

А.1.6. Организационно-распорядительный документ (ОРД): вид документа, в котором 
фиксируются решения административных и организационных вопросов, а также 
вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности 
подразделений и должностных лиц.  

А.1.7. Огнетушащее вещество: вещество, обладающее физико-химическими свойствами, 
позволяющими создать условия для прекращения горения.  

А.1.8. Наряд-допуск: задание на производство огневых работ, оформленное на специальном 
бланке установленной формы.    

А.1.9. Пожар: неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства.  

А.1.10. Пожарная безопасность: состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров.   

А.1.11. Первичные средства пожаротушения2: средства пожаротушения, используемые для 
борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.  

А.1.12. Подрядчик (подрядная организация): физическое лицо или организация, 
предоставляющее услуги работодателю на территории работодателя в соответствии с 
согласованными техническими требованиями, сроками и условиями.  

А.1.13. Риск (HS): сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия (-
ий) и потенциальной тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть 
вызваны таким событием или воздействием (-ями).  

А.1.14. Средства индивидуальной защиты: технические средства, используемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.  

                                                           
2  Определение приведено в соответствии с ФЗ от 22.06.2008 № 123-ФЗ. 

https://home.nlmk.ru/mediacenter/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/mediacenter/brandbook/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.xlsx&Source=https%3A%2F%2Fhome%2Enlmk%2Eru%2Fmediacenter%2FPages%2Fbrandbook%2Easpx
https://home.nlmk.ru/mediacenter/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/mediacenter/brandbook/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.xlsx&Source=https%3A%2F%2Fhome%2Enlmk%2Eru%2Fmediacenter%2FPages%2Fbrandbook%2Easpx
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(продолжение) 

А.1.15. Технологическая операция: последовательность действий персонала для соблюдения 
технологического процесса. 

А.1.16. LOTO: (Lock/Out – Tag/Out) - элемент системы промышленной безопасности, 
направленный на предотвращение включения/срабатывания/движения какого-либо 
оборудования (или его элемента) и подачи энергии на него в то время, когда это может 
представлять угрозу для жизни и здоровья людей 

А.2. Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 

А.2.1. Аварийные огневые работы: огневые работы, выполняемые с целью оперативного 
устранения неисправностей и аварий, не устранение которых может привести к взрыву, 
пожару, гибели и травмированию людей или аварийной остановке основного 
технологического процесса. 

А.2.2. Временное место проведения огневых работ: любое место (объект, участок, 
технологическое оборудование и пр.) на территории АО «Алтай-Кокс» /сторонней 
компании не являющееся постоянным местом проведения огневых работ.  

А.2.3. Выдающий наряд-допуск: руководитель структурного подразделения/сторонней 
компании или иное должностное лицо, обладающее соответствующими компетенциями 
и допусками, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 
установленном порядке.  

А.2.4. Локальный нормативный акт: внутренний документ предприятия, рассчитанный на 
неоднократное применение и устанавливающий правила поведения в части, 
неурегулированной законодательством РФ. 

А.2.5. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности: лица, назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности в структурном 
подразделении/сторонней компании, в установленном порядке.  

А.2.6. Место проведения огневых работ: место, территория, границы коммуникаций, части 
аппарата или сооружения, обозначенные предупредительными знаками и надписями. 

А.2.7. Опасная зона: зона выделения теплоты, газов и паров, которые могут образовать с 
воздухом горючие смеси и послужить причиной пожара или взрыва, а также радиус 
разлета искр и брызг расплавленного метала в результате падения и дальнейшего 
рикошета.  

А.2.8. Опасная территория: участок или территория с повышенной взрывопожарной и 
пожарной опасностью, на которой проведение огневых работ допускается только в 
дневное время (за исключением аварийных случаев) с выполнением специальных 
мероприятий, предотвращающих возникновение взрыва или пожара, вплоть до 
остановки производственного процесса. 

А.2.9. Огневые работы1: производственные операции, связанные с применением открытого 
огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать 
воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газопламенная сварка, 
газорезка, керосинорезка, паяльные работы, огневой разогрев битумов и смол, 
кровельные работы с использованием газовых горелок, резка и обработка металла 
механизированным инструментом (отрезными машинами, углошлифовальными 
машинами, пилами по металлу и т.п.  

                                                           
1 Определение приведено в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (2.2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(окончание) 

А.2.10. Оборудование: совокупность (комплекс) механизмов, машин, устройств и приборов, 
необходимых для выполнения конкретной работы (операции), за исключением 
подъемных сооружений. 

А.2.11. Постоянное место проведения огневых работ: территория на которой выполнены 
требования организационно-технического характера, исключающие возникновение 
пожаров и загораний, вследствие проведения огневых работ.  

А.2.12. Сварочный пост: стационарные, переносные, и передвижные электросварочные и 
газосварочные установки, предназначенные для выполнения процессов сварки, 
наплавки, напыления и резки плавлением. 

А.2.13. Территория предприятия (Заказчика): территория, оформленная в установленном 
порядке собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельности. 

А.2.14. Утверждающий наряд-допуск: должностное лицо, обладающее соответствующими 
компетенциями и допусками, назначенное руководителем предприятия, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности структурного подразделения в 
установленном порядке на объектах АО «Алтай-Кокс» [1]. 

А.2.15. Ответственный за подготовку места проведения огневых работ (допускающий): 

руководитель, специалист структурного подразделения предприятия/сторонней 
компании, обладающий соответствующими компетенциями и допусками, либо 
работник подрядной организации, обладающий соответствующими компетенциями и 
допусками.  

А.2.16. Ответственный за проведение огневых работ (производитель работ): руководитель, 
специалист структурного подразделения предприятия/работник подрядной 
организации, сторонней компании, обладающий соответствующими компетенциями и 
допусками. 

А.2.17. Исполнитель(и) огневых работ: работник предприятия/работник подрядной 
организации, обладающий соответствующими компетенциями и допусками. 

А.2.18. Наблюдатель(и): работник предприятия/работник подрядной организации, 
обладающий соответствующими компетенциями и допусками. 

А.2.19. Факсимиле: воспроизведение любого графического оригинала — рукописи, рисунка, 
чертежа, гравюры, подписи, монограммы, — передающее его вполне точно, со всеми 
подробностями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б  
(обязательное) 

Форма Контрольного листа проверки постоянного места проведения огневых работ  
с примером заполнения 

 
Контрольный лист проверки постоянного места проведения огневых работ 

Форма 1 

__Цех улавливания, Бензольное отделение, слесарная мастерская_____________ 
(цех, отделение участок) 

Ответственный за содержание __Мастер, Петров В.В.  5-31-56________________ 
                                                                    (должность, Ф.И.О., телефон) 

№ 
Наименование проверяемого 

параметра 

Сведения о проверке «+/-»  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

На постоянном месте проведения 
огневых работ отсутствуют 
взрывоопасные, 
легковоспламеняющиеся и 
горючие вещества, материалы и 
жидкости (ЛВЖ и ГЖ). 

+  

          

2 

Постоянное место проведения 
огневых работ ограждено, 
обозначено соответствующей 
предупреждающей надписью. 

+  

          

3 
Сварочные провода без 
повреждений изоляции 

+  
          

4 
Есть специальный металлический 
ящик для сбора электродов 
(огарков) 

+  

          

5 

Место проведения огневых работ 
оборудовано вытяжной 
вентиляцией (стационарной либо 
передвижной). 

+  

          

6 
Место проведения работ 
обеспеченно огнетушителями  

+  
          

7 

На постоянном месте проведения 
огневых работ количество 
баллонов с горючим газом не 
превышает установленную 
нормами. 

+  

          

 
Подпись лица, проводившего 
проверку 

  
          

Заполняется до 5 числа каждого месяца года. 
Соответствие результатов проверки: «+» - «Да», «-» - «Нет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В  
(обязательное) 

Форма наряда-допуска на выполнение огневых работ 
Приложение приведено отдельным файлом в формате Word 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В.1  
(справочное) 

Пример оформления наряда-допуска на выполнение огневых работ 
Приложение приведено отдельным файлом в формате Word 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.2  
(справочное) 

Пример оформления Схемы места проведения огневых работ к наряд допуску  
 

Схема места производства огневых работ к наряд допуску №233 от 29.07.2024 

 
 

Начальник Цеха улавливания____                (подписано, 29.07.2024 )     И.И. Петров 



П 00188110-FL-031-0051-2024 Положение по организации безопасного проведения огневых работ  
Актуализированная редакция в электронном виде расположена в модуле «СМК» MD AX (Axapta) 

Страница 28 из 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В.3 
(дополнительное) 

Форма Плана дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию рисков 
возникновения пожаров к наряду –допуску  

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

(должность ответственного за пожарную безопасность) 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

«  »   20 __г. 
(число) (месяц)   

  Форма 0 

План дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию рисков  
возникновения пожаров к наряду –допуску от _____ № ____ 

______________________________________________________________________ 
(цех, отделение участок) 

№ Перечень мероприятий  
Сведения о 

выполнении 
«+/-»  

1 
Дежурство пожарного автомобиля с запасом огнетушащих веществ на месте 
проведения огневых работ 

 

2 Увеличить количество и типы первичных средств пожаротушения   

3 Залить пеной место проведения огневых работ  

4 Огневые работы проводить   в атмосфере инертных газов   

5 Герметизировать отверстия, крышки, люка в месте проведения работ    

6 Остановить технологический процесс   

7 Остановить технологический процесс в смежных помещениях  

8 
Увеличить время наблюдения за местом проведения огневых работ 
до 5 часов   

 

9 
Установить экраны для исключения разлёта искр вниз, в сторону, в соседнее 
помещение  

 

 иные мероприятия  

10   

11   

12   
Примечание: Заполняется при подготовке к проведению огневых работ: «+» - «Да выполнять», «-» - «Нет» 

 
 

(должность ответственного за подготовительные работы, подпись, дата, фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В.4  
(справочное) 

Пример оформления плана дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию 
рисков возникновения пожаров  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Цеха улавливания 

(подпись)  И.И. Петров 

« 29 » июля  2023 г. 
Форма 0 

План дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию рисков  
возникновения пожаров к наряду –допуску № 233 от 29.07.2023 

Цех улавливания    участок по переработке каменноугольной смолы 
 

№ Перечень мероприятий  
Сведения о 

выполнении 
«+/-»  

1 
Дежурство пожарного автомобиля с запасом огнетушащих веществ на месте 
проведения огневых работ 

+ 

2 Увеличить количество и типы первичных средств пожаротушения  + 

3 Залить пеной место проведения огневых работ – 

4 Огневые работы проводить   в атмосфере инертных газов  – 

5 Герметизировать отверстия, крышки, люка в месте проведения работ   + 

6 Остановить технологический процесс  + 

7 Остановить технологический процесс в смежных помещениях – 

8 
Увеличить время наблюдения за местом проведения огневых работ 
до 5 часов   

– 

9 
Установить экраны для исключения разлёта искр вниз, в сторону, в соседнее 
помещение  

– 

 иные мероприятия  

10 Отобрать анализ воздуха на сумму горючих веществ и содержание кислорода + 

11   

12   
Примечание: Заполняется при подготовке к проведению огневых работ: «+» - «Да выполнять», «-» - «Нет» 

 
Начальник участка Цеха улавливания  (подписано)  Сидоров И.И.   (тел.5-21-03) 
(должность ответственного за подготовительные работы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г  
(обязательное) 

Форма страницы Журнала регистрации огневых работ с примером заполнения 
Форма 0 

№  
п/п 

Наименование структурного 
подразделения, в котором 

проводятся огневые работы 

Вид огневых работ и место 
их проведения 

Планируемое время 
проведения 

огневых работ 

Дата 
регистрации 

1 2 3 4 5 

……     

 

ЦТВС 

Электросварочные 
работы, азотно-

кислородная станция 
открытая площадка 
хранения кислорода. 

14.09.2023 
Начало 8:00 

Окончание 16:00 
14.09.2023 

 
Инструкция по заполнению Журнала регистрации огневых работ 

Журнал регистрации огневых работ заполняет диспетчер газового хозяйства участка 
по пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ ПАСС 

Графа 1 «№ п/п» - указывают порядковый номер записи. Номер записи является порядковым 
номером Наряд-допуска. Номер записи обнуляется с 00 часов 00 минут 1 числа 
календарного месяца. 

Графа 2 «Наименование структурного подразделения, в котором проводятся огневые работы» -
указывают наименование структурного подразделения, отделения, участка.  
Пример: 
КЦ - отделение № 1; 
ЦУ - участок грануляции пека. 

Графа 3 «Вид огневых работ и место их проведения» - указывают вид работ и место; объект или 
технологическую установку, где проводятся огневые работы. 
Пример: 
Электросварочные работы. Конвейер № 5; Обработка сварочных швов болгаркой Турбина №1; 

Графа 4 «Планируемое время проведения огневых работ» - указывают время и дату начала 
работ, время и дату окончания выполнения работ. 
Пример: 
Начало: 08-30     25.06.2023 
Окончание: 17- 00    25.06.2023 

Графа 5 «Дата регистрации» - указывают текущую дату дня регистрации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д  
(обязательное) 

Перечень опасных территорий в подразделениях АО «Алтай-Кокс» /сторонних компаниях 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Наименование 
помещений / 

зданий в целом 
Наружные установки 

Д.1 
Цех 

улавливания 
(ЦУ) 

Машинный зал №1 

АВОГ 
Первичные газовые холодильники. 
Электрофильтры. 
Заглубленные приямки с конденсатоотводчиками. 

Машинный зал №2 

АВОГ. 
Первичные газовые холодильники. 
Электрофильтры. 
Заглубленные приямки с конденсатоотводчиками. 

Насосная  
конденсации№1 

Механические осветлители. 
Емкостное оборудование (аммиачная вода, 
каменноугольная смола). 
Заглублен приямки со сборниками конденсата газа. 

Насосная  
конденсации№2 

Механические осветлители. 
Емкостное оборудование (аммиачная вода, 
каменноугольная смола). 
Заглублен приямки со сборниками конденсата газа) 

Насосная  
конденсации№3 

Механические осветлители. 
Емкостное оборудование (аммиачная вода, 
каменноугольная смола). 
Заглублен приямки со сборниками конденсата газа) 

Насосная бензельного 
отделения №1 

Этажерка дистилляции бензола первой очереди с 
емкостным оборудованием. 
Установка улавливания первой очереди 

Насосная бензельного 
отделения №2 

Этажерка дистилляции бензола второй очереди с 
емкостным оборудованием. 
Установка улавливания второй очереди 

Установка утилизации хим. 
отходов 

Емкостное оборудование. 

Смолоперерабатывающая 
установка 

Установка окисления пека. 
Емкостное оборудование. 
Колонна ректификации смолы. 
Печь ГС№1; Печь ГС№2. 

Насосная склада смолы 
масел и сырого бензола 

Открытая площадка с емкостным оборудованием. 
Сливо-наливная эстакада. 

Установка дешламации 
смолы 

Открытая площадка с емкостным оборудованием. 

Аммично-сульфатное 
отделения 

Площадки сатураторов. 

– Отвал химических отходов 

– Градирни принудительного дутья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
(продолжение) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Наименование помещений / 
зданий в целом 

Наружные  
установки 

Д.2 Коксовый цех  

Складские помещения для хранения ГЖ - 

Маслостанции и гидравлические помещения.  - 

Коксовые батареи - 
 отм. -2.400 

- 

Кабельные полуэтажи УСТК - 

Галереи конвейеров с перегрузочными станциями  

Закрытые склады валового кокса   

Д.3 ЦТВС 
Складские помещения для хранения ГЖ  

- 
Градирни оборотного 
цикла ПГХ 

Д.4 СЦРКО 

Маслостанция мастерской по ремонту 
гидравлики. 

- 

Маслостанция автоклава участка по ремонту 
машин и механизмов.  

- 

Д.5 УСИП 

Кабельные полуэтажи с маслонаполненным 
оборудованием  

- 

Электропомещения с маслонаполненным 
оборудованием 

- 

Д.6 СЦРКЭО Пропиточное отделение. - 

Д.7 ЦА Складское помещение для хранения ГЖ - 

Д.8 ПАСС - 
Газопровод коксового 
газа 

Д.9 ТЭЦ 

Маслостанции  Градирни 

Электропомещения  

Кабельные полуэтажи  

Щиты управления  

Газовые посты генераторов  

Трубопроводы для транспортирования коксового 
газа 

 

Фенольные насосные  

Мазутохранилище  

Помещения для хранения кислоты и щелочи  

Д.10 УПЦ 

Конвейерные галереи  

Здания вагоноопрокидывателей  

Здания перегрузочных станций  

Помещения маслостанций  

Д.11 ЖДЦ 

Депо путевых машин  

Тепловозо-вагонное депо  

Пункт экипировки  



П 00188110-FL-031-0051-2024 Положение по организации безопасного проведения огневых работ  
Актуализированная редакция в электронном виде расположена в модуле «СМК» MD AX (Axapta) 

Страница 33 из 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
(окончание) 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Наименование помещений / 
зданий в целом 

Наружные  
установки 

Д.12 
ЧУЗ МСЧ ОАО 

«Алтай-Кокс» 

Жилой корпус профилактория «Бодрость»  

Лечебный корпус профилактория «Бодрость»  

Здание поликлиники  

Д.13 ЦУСХ Склад ГСМ  

Д.14 АХО УПиСВ 

Здание заводоуправления  

Здание СК-4  

Здание склада оборудования Служебный корпус  

СБК-1, СБК-2, СБК-3, СБК-4, СБК-5, СК-6  

Д.1

5 

КЦ, ЦУ, УПЦ, 

УСиП, ТЭЦ, 

СЦРКЭО 

Критичные производственные помещения  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е  
(справочное) 
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1 При пользовании настоящим документом необходимо проверить актуальность ссылочных документов (стандартов, 
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